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見積用仕様書 

 

１ 共通事項 

   特記仕様書に記載のない事項については、令和5年 12月版の水道部施設課作業一般仕様書

(委託)による。 

    なお、作業一般仕様書（委託）は水道部施設課で配布する。 

 

２ 作業概要 

    蹴上浄水場にある計装設備の点検整備を行うものである。 

 

３ 作業場所 

    京都市東山区粟田口華頂町３番地  蹴上浄水場 

 

４ 完成期限 

    令和 8年 1月 30日とする。 

 

 ５ 作業内容 

（1） 点検整備機器仕様 

点検整備対象機器の仕様等については別紙1機器リストを参照のこと。 

点検欄に「今回点検」の記載のあるものを点検整備対象とする。 

 

（2） 実施時期 

点検整備の実施時期については監督員と受注者が協議のうえ、決定する。 

 

（3） 報告書作成 

 受注者は、機器点検について調整前及び調整後の測定データを取り、過去の点検整備結 

果報告書を参考にして、絶縁抵抗値、校正誤差等を今回データと比較することにより、機

器の劣化度を示せるように報告書を作成すること。また、演算機能等を持つ機器について

は、専用機器を使用し、入力データ、設定値等を読み取り、報告書にはパラメータシート

を添付すること。 

 

（4） 注意事項 

ア 本点検整備の対象機器は、浄水場において重要な機器であり、システム全体として動作

しているものである。従って、作業前には必ず機器単体の構造及び機能だけでなく、点検

前には動作状態の確認を行い、シーケンスを熟読し理解しておき、点検の影響範囲を十分

把握した上で点検整備を行うこと。 

イ 点検整備に当たっては施設運用に支障が起こらないよう、対象機器及び浄水場の運転に

ついて熟知した技術者が施行すること。 

ウ 点検機器に故障が生じたり、事前に故障の原因となる要件が判明した時は、速やかに監

督員と協議を行い、対応を決定すること。 

なお、故障のうち、受注者の責任に起因すると認められるものについては、受注者の負

担において修理又は取替えを行うものとする。 

   エ 作業に要する工具、測定機器類は全て受注者が準備すること。 

オ 受注者は、作業着手前に作業計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。 

カ 作業開始時及び終了時には、監督員に連絡を行うこと。また、作業の際は監督員と十分

な打合せを行い、浄水作業に支障のないようにすること。 

キ 作業場所及びその付近は、常に整理整頓し作業終了後は後片付け及び清掃を行うこと。 

ク 本仕様書に明記されていない事項であっても、当然必要と認められる作業については受

注者の責任において行い、本作業の意図するところを十分満足すること。 

 



（5） 点検作業内容 

別紙1機器リストの点検欄「今回点検」に示した番号に対応する別紙3計装設備点検整

備作業基準の内容どおり点検整備を行うこと。また、同作業基準「１共通事項」について

は全ての機器において実施すること。 

 

（6） 取替部品等 

  ア １～７号ろ過水濁度計の取替え 

別紙2で示すとおり、設置用の架台を用意し、下記仕様の高感度濁度計に取替えるこ

と。また、既設の高感度濁度計等は、撤去後、浄水場に返納すること。 

   （ア） 高感度濁度計 １台 

形状： 屋内自立型 

測定方式： 粒子数計測法（半導体レーザによる干渉縞カウント方式） 

測定範囲： 0.0000～2.0000度 

   測定可能粒子径： 0.1μm以上 

表示方式： ７セグLEDデジタル表示 

測定時間： ６秒更新 

測定値表示： ６秒 / １分平均 / １０分平均 選択 

繰り返し性： ±２%FS以下 

出力信号： DC４-２０mA（許容負荷抵抗600Ω） 

環境温度： ５℃～４０℃ 

環境湿度： ８５%PH以下 

入力電源： AC１００V ６０Hz 

設置条件： 架台に設置してサンプル水、排水管の接続及び電気配線等の敷設を行

うこと 

※別紙2のように付属品（脱泡槽、流量計、バルブ等）を取り付けること 

 

   （イ） 高感度濁度計用架台 １台 

寸法： 380W×500D×1500H 

材質： SUS304 

 

６ その他  

（1） 薬品貯蔵槽液位計の校正の際に必要となる、ＰＡＣ・次亜塩素酸ナトリウムの各液の比重 

については、作業期間中に監督員が指示する。 

（2） 本作業は、稼働中の浄水場において作業するものであり、点検に当たっては監督員と十分 

な打合せを行い、浄水作業に一切支障のないよう作業を行うこと。 

（3）  点検対象を良好な状態に保つために当然必要となる点検・整備については、本仕様書に明 

記されていなくても行うこと。 

（4）  本作業完了後は、現場の後片付け、清掃を十分に行うこと。 

（5） 作業に従事する作業員は、水道法第２１条及び水道法施工規則第１６条の定めを遵守し、

病原体がし尿に排せつされる感染症患者の有無を調べるため、６ヵ月ごとに検便検査結果を

監督員に報告すること。 

 



別紙1　機器リスト 取水設備
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

着水井水位
液封液位伝送器 1 T153K29816X 5～8m/-34.565～-5.145kPa/4～20ｍA 着水井 F21365K1-1 2021年7月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F06888K4-1-1 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F06888K3-1-1 2013年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F06888K3-1-2 2013年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110N 5～8m/4～20mADC 着水井流入量調節弁現場操作盤 No.28 7328 E1103 2002年6月 今回点検(No.29)

着水井水温
温度伝送器 1 YTA110-DA0DB レンジ -5～45℃ 3･4号沈澱池水質計架台 11AA05401 2002年2月 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K1-1-1 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K2-1-1 2014年11月 今回点検(No.18)

着水井濁度
透過散乱形濁度伝送器 1 8562-3625/Z 0.0～10.0度/0.0～50.0度 2レンジ自動切替 3･4号沈澱池水質計架台 22A909191 2001年2月 計装その②にて
超音波発振器 1 TUS400G-NN-NN-1-05-J/PA 3･4号沈澱池水質計架台 12A926198 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 0～10/50度　4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K2-1-2 2014年11月 今回点検(No.18)

着水井ｐＨ
pH伝送器 1 PH202G-J-J/PM レンジ 0.0～14.0 3･4号沈澱池水質計架台 12A926913 2001年9月 計装その②にて
超音波発信器 1 PUS400G-NN-NN-1-J/PA 3･4号沈澱池水質計架台 12A927286 2002年2月 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K1-1-2 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K2-1-3 2014年11月 今回点検(No.18)

着水井流入量調節弁開度
R/I変換器 1 着水井流入量調節弁
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07295K2-1-4 2014年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K2-1-5 2014年11月 今回点検(No.18)

１号沈澱池流入量
電磁流量計検出器 1 φ600 1号沈澱池流量計室 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 レンジ 0～4000m3/h 1号沈澱池流量計室 計装その②にて
アイソレータ 1 1・2号沈澱池計装盤 計装その②にて
アイソレータ 1 1・2号沈澱池計装盤 計装その②にて
指示計 1 0～4000m3/4～20mADC 1号沈澱池流入量調節弁現場操作盤 計装その②にて

２号沈澱池流入量
電磁流量計検出器 1 φ600 1号沈澱池流量計室 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 レンジ 0～4000m3/h 1号沈澱池流量計室 計装その②にて
アイソレータ 1 1・2号沈澱池計装盤 計装その②にて
アイソレータ 1 1・2号沈澱池計装盤 計装その②にて
指示計 1 0～4000m3/4～20mADC 2号沈澱池流入量調節弁現場操作盤 計装その②にて



別紙1　機器リスト 沈澱池設備
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

３号沈澱池流入量
電磁流量計検出器 1 AM406DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01/Zφ600 3号沈澱池流量計室 21W313052 2000年3月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECG レンジ 0～4000m3/h 3号沈澱池流量計室 21W313083 2000年3月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-1 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-2 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～4000m3/4～20mADC 3号沈澱池流入量調節弁現場操作盤 19 1005 03 E0902 2002年 今回点検(No.29)

４号沈澱池流入量
電磁流量計検出器 1 AM406DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01/Zφ600 3号沈澱池流量計室 21W313053 2000年3月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECG レンジ 0～4000m3/h 3号沈澱池流量計室 21W313084 2000年3月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-3 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-4 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110N 0～4000m3/4～20mADC 3号沈澱池流入量調節弁現場操作盤 19 1005 04 E0902 2002年 今回点検(No.29)

３.４号沈澱池総流入量
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F07807K1-1-30 2015年11月 今回点検(No.18)

３号沈澱池流入量調節弁開度
R/I変換器 1 3号沈澱池流入量調節弁
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-5 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～90度/4～20mADC 調節弁現場操作盤 19 1005 05 E0902 今回点検(No.29)

４号沈澱池流入量調節弁開度
R/I変換器 1 4号沈殿池流入量調節弁
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-6 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計 LM-110NRI 0～90度/4～20mADC 調節弁現場操作盤 19 1005 16 E0902 今回点検(No.29)

３号沈澱池水位
液封液位伝送器 1 T153E35316X 5～7m:15.52～35.13kPa/4～20mADC 3･4号沈澱池搬入室 F08144K5-1-1 2016年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K1-1-3 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-7 2015年11月 今回点検(No.18)

４号沈澱池水位
液封液位伝送器 1 T153E35316X 5～7m:15.52～35.13kPa/4～20mADC 3･4号沈澱池搬入室 F08144K5-1-2 2016年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K1-1-4 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-8 2015年11月 今回点検(No.18)

３.４号沈澱池濁度
透過散乱形濁度伝送器 1 8562-3625/Z 0.0～3.0度/0.0～10.0度 2レンジ自動切替 3･4号沈澱池水質計架台 22A909192 2002年3月 計装その②にて
超音波発振器 1 TUS400G-NN-NN-1-05-J/PA 3･4号沈澱池水質計架台 12A926199 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 0～10/50度　4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-9 2015年11月 今回点検(No.18)

３.４号沈澱池ｐＨ
pH伝送器 1 PH202G-J-J/PM レンジ 0.0～14.0 3･4号沈澱池水質計架台 12A926914 2001年9月 計装その②にて
超音波発信器 1 PUS400G-NN-NN-1-J/PA 3･4号沈澱池水質計架台 12A927287 2001年9月 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07295K1-1-5 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-10 2015年11月 今回点検(No.18)

３.４号沈澱池残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形  0.0～3.0mg/l 3･4号沈澱池水質計架台 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 3･4号沈澱池計装盤 F07807K1-1-11 2015年11月 今回点検(No.18)



別紙1　機器リスト ろ過設備（１）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 1号ろ過池 21A328206 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 1号ろ過池 26A908461 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-1 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-2 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 1号ろ過池現場操作盤 18 3202 29 E0602 2002年 今回点検(No.29)

２号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 2号ろ過池 21A328207 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 2号ろ過池 26A908462 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-2 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-3 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 2号ろ過池現場操作盤 18 3202 30 E0602 2002年 今回点検(No.29)

３号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 3号ろ過池 21A328208 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 3号ろ過池 26A908463 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-3 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-4 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 3号ろ過池現場操作盤 18 3202 31 E0602 2002年 今回点検(No.29)

４号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 4号ろ過池 21A328209 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 4号ろ過池 26A908464 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-4 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-5 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 4号ろ過池現場操作盤 18 3202 32 E0602 2002年 今回点検(No.29)

５号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 5号ろ過池 21A328210 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 5号ろ過池 26A908465 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-5 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-6 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 5号ろ過池現場操作盤 18 3202 33 E0602 2002年 今回点検(No.29)

６号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 6号ろ過池 21A328211 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 6号ろ過池 26A908466 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-6 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-7 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 6号ろ過池現場操作盤 18 3202 34 E0602 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト ろ過設備（２）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

７号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 7号ろ過池 21A328212 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 7号ろ過池 26A908467 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-7 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-8 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 7号ろ過池現場操作盤 18 3202 35 E0602 2002年 今回点検(No.29)

８号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 8号ろ過池 21A328213 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 8号ろ過池 26A908468 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-8 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-9 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 8号ろ過池現場操作盤 18 3202 36 E0602 2002年 今回点検(No.29)

９号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 9号ろ過池 21A328214 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 9号ろ過池 26A908469 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-9 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-10 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 9号ろ過池現場操作盤 18 3202 37 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１０号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 10号ろ過池 21A328215 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 10号ろ過池 26A908470 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-10 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-11 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 10号ろ過池現場操作盤 18 3202 38 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１１号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 11号ろ過池 21A328216 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 11号ろ過池 26A908471 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-11 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-12 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 11号ろ過池現場操作盤 18 3202 39 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１２号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 12号ろ過池 21A328217 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 12号ろ過池 26A908472 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-12 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-13 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 12号ろ過池現場操作盤 18 3202 40 E0602 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト ろ過設備（３）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１３号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 13号ろ過池 21A328218 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 13号ろ過池 26A908473 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-13 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-14 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 13号ろ過池現場操作盤 18 3202 41 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１４号池ろ過流量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 14号ろ過池 21A328219 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～800m3/h 14号ろ過池 26A908474 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-14 2016年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（1） F20499K2-1-15 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI レンジ 0～800m3/4～20mADC 14号ろ過池現場操作盤 18 3202 42 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1046 2001年4月 特記仕様書通り

２号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1047 2001年4月 特記仕様書通り

３号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1048 2001年4月 特記仕様書通り

４号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1056 2001年4月 特記仕様書通り

５号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1050 2001年4月 特記仕様書通り

６号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1051 2001年4月 特記仕様書通り

７号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1052 2001年4月 特記仕様書通り

８号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1053 2001年4月 特記仕様書通り

９号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1054 2001年4月 特記仕様書通り

１０号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1055 2001年4月 特記仕様書通り

１１号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1049 2001年4月 特記仕様書通り

１２号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1059 2001年4月 特記仕様書通り

１３号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1058 2001年4月 特記仕様書通り



別紙1　機器リスト ろ過設備（４）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１４号池ろ過濁度
高精度濁度計 1 STQ-S 0～2.0000度 ろ過池 GTISB10-1057 2001年4月 特記仕様書通り

１号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123E12416 0～400cm ろ過池 F21365K2-1-1 2021年7月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-6 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-31 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 43 E0602 2002年 今回点検(No.29)

２号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123E12416 0～400cm ろ過池 F21365K2-1-2 2021年7月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-7 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-16 2018年10月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 44 E0602 2002年 今回点検(No.29)

３号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123E12416 0～400cm ろ過池 F21365K2-1-3 2021年7月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-8 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-17 2018年10月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 45 E0602 2002年 今回点検(No.29)

４号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123E12416 0～400cm ろ過池 F21365K2-1-4 2021年7月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-9 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-18 2018年10月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 46 E0602 2002年 今回点検(No.29)

５号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-1 2020年6月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-10 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-19 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 47 E0602 2002年 今回点検(No.29)

６号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-2 2020年6月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-11 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-20 2018年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 48 E0602 2002年 今回点検(No.29)

７号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-3 2020年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-12 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F20499K2-1-1 2018年10月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 49 E0602 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト ろ過設備（５）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

８号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-4 2020年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-13 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-1 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 50 E0602 2002年 今回点検(No.29)

９号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-5 2020年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-14 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-2 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 51 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１０号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12416 0～400cm ろ過池 F21059K1-1-6 2020年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-15 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-3 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 52 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１１号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12316 0～400cm ろ過池 F20734K1-1-1 2019年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-16 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-4 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 53 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１２号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12316 0～400cm ろ過池 F20734K1-1-2 2019年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-17 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-5 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 54 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１３号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12316 0～400cm ろ過池 F20734K1-1-3 2019年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-18 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-6 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 55 E0602 2002年 今回点検(No.29)

１４号池ろ過損失水頭
差圧伝送器 1 T123D12316 0～400cm ろ過池 F20734K1-1-4 2019年6月 今回取替・調整
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07295K1-1-19 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F21632K3-1-7 2022年7月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-80NRI 0～400cm/4～20mADC 現場操作盤 18 3202 56 E0602 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト ろ過設備（６）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

ろ過池流入渠水位
液封液位伝送器 1 T153E35316X 0～2m -3.530～16.082kPA/4～20mADC ろ過池 F20499K1-1-1 2018年10月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F06888K4-1-2 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F06888K3-1-3 2013年11月 今回点検(No.18)

逆洗流量
電磁流量計 1 ろ過池 計装その②にて
変換器 1 ろ過池 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-12 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-13 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ（開度） 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-14 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計（１号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 01 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（２号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 02 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（３号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 03 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（４号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 04 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（５号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 05 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（６号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 06 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（７号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 07 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（８号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 08 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（９号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 09 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１０号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 10 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１１号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 11 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１２号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 12 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１３号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 13 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１４号池） 1 LM-80NRI 0～8000m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 14 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～8000m3/4～20mADC 現場操作盤 18 3203 01 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～90度/4～20mADC 現場操作盤 18 3203 03 E0602 2002年 今回点検(No.29)

表洗流量
電磁流量計 1 AM325DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/MO1φ250 ろ過池 26A908493 計装その②にて
変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU 0～800m3/h ろ過池 26A908460 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-15 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-16 2015年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ（開度） 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-17 2015年11月 今回点検(No.18)
指示計（１号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 15 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（２号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 16 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（３号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 17 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（４号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 18 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（５号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 19 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（６号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 20 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（７号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 21 E0602 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト ろ過設備（７）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

指示計（８号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 22 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（９号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 23 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１０号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 24 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１１号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 25 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１２号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 26 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１３号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 27 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計（１４号池） 1 LM-80NRI 0～800m3/4～20mADC ろ過池現場操作盤 18 3202 28 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～800m3/4～20mADC 現場操作盤 18 3203 02 E0602 2002年 今回点検(No.29)
指示計 1 MW112-215 0～90度/4～20mADC 現場操作盤 F2011K3-1 2017年11月

１～７号ろ過水濁度
濁度計 1 TB500G-02-5-AB-NN 透過散乱光測定方式 表洗ポンプ棟 22A908364 2001年9月 今回取替・調整
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-18 2015年11月 今回点検(No.18)

８～１４号ろ過水濁度
濁度計 1 STQ-S型　GT4-S0P0-0000 粒子計測法 表洗ポンプ棟 2024年10月 今回点検(No.15)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-19 2015年11月 今回点検(No.18)

ろ過水残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形  0.0～3.0mg/l 表洗ポンプ棟 12A925872 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-20 2015年11月 今回点検(No.18)

後塩素混和井残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形  0.0～3.0mg/l 表洗ポンプ棟 12A925873 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（２） F07807K1-1-21 2015年11月 今回点検(No.18)

全有機体炭素・全窒素計 1 ＴＯＣＮ-4110 NPOC:(#1～2):0～10PPm 1.2号沈澱池水質計器棟 H66104900875 2012年8月 使用休止



別紙1　機器リスト 送水設備（１）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

第１低区配水池残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形　　0.0～3.0mg/l 表洗ポンプ棟水質計架台 12A925874 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（2） F07807K1-1-22 2015年11月 今回点検(No.18)

第１低区配水池水温
温度伝送器 1 YTA110-DA0DB レンジ -5～45℃ 表洗ポンプ棟水質計架台 11AA05401 2002年2月 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（2） F07295K1-1-20 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（2） F07807K1-1-23 2015年11月 今回点検(No.18)

第１低区配水池ｐＨ
pH伝送器 1 PH202G-J-J/PM レンジ 0.0～14.0 表洗ポンプ棟水質計架台 12A926915 2001年9月 計装その②にて
超音波発信器 1 PUS400G-NN-NN-1-J/PA 表洗ポンプ棟水質計架台 12A927288 2001年9月 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（2） F07295K1-1-21 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA ろ過池計装盤（2） F07807K1-1-24 2015年11月 今回点検(No.18)

第２低区配水池残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形　　0.0～3.0mg/l 表洗ポンプ棟 91F738259 2006年7月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（2） F020499K2-1-21 2018年11月 今回点検(No.18)

高区本線残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形　　0.0～3.0mg/l 本館地下1階 12A925870 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F07807K1-1-25 2015年11月 今回点検(No.18)

最高区本線残留塩素
遊離塩素計 1 FC400G-66*A 無試薬形　　0.0～3.0mg/l 本館地下1階 12A925871 2001年9月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA  ２点出力 中央管理室計装盤 F07807K1-1-26 2015年11月 今回点検(No.18)

第１低区配水池水位
差圧伝送器 1 EJ110-DMS2B 4～20mA 第１低区配水池 91F244268 2006年 計装その②にて
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-3 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K3-1-4 2013年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 中継端子盤
３Ｐ電極 2 第１低区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤

第２低区配水池水位
差圧伝送器 1 T123D12316 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第2低区配水池 F20499K3-1 2018年11月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-4 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F06888K3-1-5 2013年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 中継端子盤
３Ｐ電極 2 第２低区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤



別紙1　機器リスト 送水設備（２）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

第１高区配水池水位
液封液位伝送器 1 T154K22116 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第1高区配水池 F08219K1-1-1 2016年11月 今回点検(No.5)
液封液位伝送器 1 T154K22116 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第1高区配水池 F08219K1-1-2 2016年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K 2016/ 今回点検(No.19)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K 2016/ 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08219K4-1-1 2017/4月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08219K4-1-2 2017/4月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 計装中継端子盤
３Ｐ電極 2 第1高区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤

第1高区緊急遮断弁
地震感知装置 1 SW-74 AC100V　15VA　　DC24V 第1高区配水池 15104487 2010年3月
感震装置 1 SW-72 検出方向(水平2方向,垂直1方向) 第1高区配水池 15104487 2010年3月
直流電源装置 1 HSWC1-28-10B AC100V/DC24V１０A 第1高区配水池 98113 2010年3月
直流電源 1 RDS－100－24－24 DC24 V/DC24 V4.2A 第1高区配水池 2010年3月

第２高区配水池水位
差圧伝送器 1 T124D12416 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第2高区配水池 F06888K2-1 2013年11月 今回点検(No.4)
差圧伝送器 1 T123D20416 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第2高区配水池 F04767K5-1 2010年1月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-5 2013年11月 今回点検(No.19)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-8 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F06888K3-1-6 2013年11月 今回点検(No.18)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F06888K3-1-9 2013年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 計装中継端子盤 L0001997
アレスタ 1 MDP-24-1 計装中継端子盤 WH021526
３Ｐ電極 2 第2高区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤

第１最高区配水池水位
差圧伝送器 1 T123D12316-M71 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第1最高区配水池 F06888K1-1-1 2013年11月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-7 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F06888K3-1-8 2013年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 計装中継端子盤
３Ｐ電極 2 第1最高区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤

第２最高区配水池水位
差圧伝送器 1 T123D12316-M71 0～6m：-58.840～0kPa/4～20mA 第2最高区配水池 F06888K1-1-2 2013年11月 今回点検(No.4)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 中央管理室計装盤 F06888K4-1-6 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F06888K3-1-7 2013年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 計装中継端子盤
３Ｐ電極 2 第1最高区配水池
継電器 2 61F 中央管理室計装盤



別紙1　機器リスト 送水設備（３）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

第１低区幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AXF600G-NNUL1S-CG11-0NA/EW/M01*S1φ600 第１低区配水池 91K204934 2010年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AXFA11G-D1-01/EW*S1 レンジ 0～1800m3/h 第１低区配水池 91K204935 2010年1月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F07807K1-1-27 2015年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 現場盤

高区本線給水量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ800 正門流量計室 21W313096 2000年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～3000m3/h 正門流量計室 21W319109 2000年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F07807K1-1-28 2015年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

高区御陵幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 正門流量計室 21W313099 2000年3月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～3000m3/h 正門流量計室 21W313082 2000年3月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 1F6398K2-2-84 2015年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

高区三条幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 通用門流量計室 26B803872 2002年8月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～3000m3/h 通用門流量計室 26B801274 2002年8月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F21632K3-1-8 2022年7月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤



別紙1　機器リスト 送水設備（４）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

高区岡崎幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ500 排水池管廊 26B801269 2002年8月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～2000m3/h 排水池管廊 26B801275 2002年8月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08144K1-1-15 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤

最高区吉田幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AM340DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01φ400 正門流量計室 21W313098 2002年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～1500m3/h 正門流量計室 21W313081 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08144K1-1-16 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

最高区東山幹線給水量
電磁流量計検出器 1 AM330DG-UG1-LSJ-000*A/ECU/M01/Zφ300 正門流量計室 21W313097 2000年2月 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECG レンジ 0～1000m3/h 正門流量計室 21W313080 2000年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08144K1-1-17 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

最高区東山幹線給水量（旧） 旧三条幹線
電磁流量計検出器 1 T782F10013181X φ100 東山幹線流量計室 F08219-K2-1 2017年1月 今回点検(No.2)
電磁流量計変換器 1 T787F11-61-91 レンジ 0～150m3/h 東山幹線流量計室 F08219-02 2017年1月 今回点検(No.2)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　 中央管理室計装盤 F08144K1-1-18 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 2 MDP-24-1 分電盤・計装中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

高区場内給水量
電磁流量計検出器 1 T782F10014181 φ100 本館地下 F00890K1-1 2004年2月 今回点検(No.2)
電磁流量計変換器 1 T787F12-91 レンジ 0～50m3/h 本館地下 F00890K1-2 2004年2月 今回点検(No.2)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08144K1-1-19 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤

最高区場内給水量
電磁流量計検出器 1 T782F05011181 φ50 本館地下 F01358K1-1 2004年8月 今回点検(No.2)
電磁流量計変換器 1 T787F10-91 レンジ 0～60m3/h 本館地下 F01358K1-1 2004年8月 今回点検(No.2)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 中央管理室計装盤 F08144K1-1-20 2016年11月 今回点検(No.18)
アレスタ 1 MDP-24-1 中継端子盤
リレー（パルス用） 1 G3FD-102SN 中央管理室計装盤



別紙1　機器リスト 薬注設備（１）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１号パック貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316X 0～46m3    0～60.79kPa 薬品貯蔵槽 F2021K1-1-1 2017年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） F06888K4-1-9 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） F06888K3-1-10 2013年11月 今回点検(No.18)
指示計 2 LM-110NRI 現場操作盤 今回点検(No.29)

２号パック貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316 0～46m3    0～60.79kPa 薬品貯蔵槽 F2021K1-1-2 2017年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） F06888K4-1-10 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） F06888K3-1-11 2013年11月 今回点検(No.18)
指示計 2 LM-110NRI 現場操作盤 今回点検(No.29)

３号パック貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316 0～46m3    0～60.79kPa 薬品貯蔵槽 F2021K1-1-3 2017年11月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） F06888K4-1-11 2013年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8801-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） F06888K3-1-12 2013年11月 今回点検(No.18)
指示計 2 LM-110NRI 現場操作盤 今回点検(No.29)

３号池パック注入量
電磁流量計検出器 1 AM105DG-CU2-ENJ*A/ECU/MO1 薬注注入機室 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～80ｌ/h 薬注注入機室 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-21 2016年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 3・4号パック注入ポンプ現場操作盤 今回点検(No.29)

４号池パック注入量
電磁流量計検出器 1 AM105DG-CU2-ENJ*A/ECU/MO1 薬注注入機室 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～80ｌ/h 薬注注入機室 26B218194 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-22 2016年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 3・4号パック注入ポンプ現場操作盤 今回点検(No.29)

３号池パック注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-23 2016年11月 今回点検(No.18)

３･４号池パック注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-25 2016年11月 今回点検(No.18)

４号池パック注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-24 2016年11月 今回点検(No.18)



別紙1　機器リスト 薬注設備（２）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１号ばんど貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316 0～26m3    0～53.25kPa 薬注貯蔵室 1F6398K3-5-1 2002年3月 使用停止
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-1-33 2002年6月
アイソレータ 1 M759R8800-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-2-97 2002年6月
指示計 2 LM-110N 現場操作盤

２号ばんど貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316 0～26m3    0～53.25kPa 薬注貯蔵室 1F6398K3-5-2 2002年3月 使用停止
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-1-34 2002年6月
アイソレータ 1 M759R8800-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-2-98 2002年6月
指示計 2 LM-110N 現場操作盤

３号ばんど貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316 0～26m3    0～53.25kPa 薬注貯蔵室 1F6398K3-5-3 2002年3月 使用停止
ディストリビュータ 1 M753R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-1-35 2002年6月
アイソレータ 1 M759R8800-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-2-99 2002年6月
指示計 2 LM-110N 現場操作盤

３号池ばんど注入量
電磁流量計検出器 1 AM105DG-CU2-ENJ*A/ECU/MO1φ5 ３号ばんど注入機 使用停止
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～80ｌ/h 薬注注入機室 26B218191 2002年2月
アイソレータ 1 M759R8800-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-2-100 2002年6月
指示計 1 LM-110N 3・4号ばんど注入ポンプ現場操作盤

４号池ばんど注入量
電磁流量計検出器 1 AM105DG-CU2-ENJ*A/ECU/Z φ5 4号ばんど注入機 26B218186 2002年2月 使用停止
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～80ｌ/h 薬注注入機室 26B218192 2002年2月
アイソレータ 1 M759R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（2） 1F6398K2-2-101 2002年6月
指示計 1 LM-110N 3・4号ばんど注入ポンプ現場操作盤

３号池ばんど注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤 使用停止
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8800 4～20mA/4～20mA　２点出力 計装盤（２） 1F6398K2-2-102 2002年6月

４号池ばんど注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤 使用停止
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8800 4～20mA/4～20mA　２点出力 計装盤（２） 1F6398K2-2-103 2002年6月

３･４号池ばんど注入量制御
インバータ 1 薬注電気室C/C盤 使用停止
手動操作器（ＨＣ） 1 ABF2-AAA-K 現場操作盤
アイソレータ 1 M759R8800 4～20mA/4～20mA　２点出力 計装盤（２） 1F6398K2-2-104 2002年6月



別紙1　機器リスト 薬注設備（３）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

１号次亜塩貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E62116X 0～22m3    0～39.35kPa 次亜塩貯蔵槽 F21632K2-1-1 2022年8月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M735R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（1） F07295K1-1-22 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（1） F20211K2-1-1 2017年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩受入警報盤 12 8517 17 E1201 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩貯蔵槽現場操作盤 12 8517 18 E1201 今回点検(No.29)

２号次亜塩貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E62116X 0～22m3    0～39.35kPa 次亜塩貯蔵槽 F21632K2-1-2 2022年8月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M735R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（1） F07295K1-1-23 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（1） F20211K2-1-2 2017年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩受入警報盤 12 8517 19 E1201 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩貯蔵槽現場操作盤 12 8517 20 E1201 今回点検(No.29)

３号次亜塩貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E62116X 0～22m3    0～39.35kPa 次亜塩貯蔵槽 F21632K2-1-3 2022年8月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M735R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（1） F07295K1-1-24 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（1） F20211K2-1-3 2017年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩受入警報盤 12 8517 21 E1201 今回点検(No.29)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩貯蔵槽現場操作盤 12 8517 22 E1201 今回点検(No.29)

４号次亜塩貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E62116X 0～22m3    0～39.35kPa 次亜塩貯蔵槽 F21632K2-1-4 2022年8月 今回点検(No.5)
ディストリビュータ 1 M735R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（1） F07295K1-1-25 2014年11月 今回点検(No.19)
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（1） F20211K2-1-4 2017年11月 今回点検(No.18)
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩受入警報盤 12 8517 23 E1201 今回点検(No.29)
指示計 1 TMW-110DA 0～22m3 次亜塩貯蔵槽現場操作盤 No25 6660F0722 2022年 今回点検(No.29)

５号次亜塩貯蔵槽液位
液封液位伝送器 1 T153E55316X 0～22m3    0～39.35kPa 次亜塩貯蔵槽 F02770K3-1-5 2002年3月 使用停止
ディストリビュータ 1 M735R8800-01 4～20mA/4～20mA 薬注室計装盤（1） F07295K1-1-26 2014年11月
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 薬注室計装盤（1） F20211K2-1-5 2017年11月
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩受入警報盤 12 8517 25 E1201
指示計 1 LM-110NRI 0～22m3 次亜塩貯蔵槽現場操作盤 12 8517 26 E1201

３号池前次亜塩注入量
電磁流量計検出器 1 ３号池前次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～60ｌ/h ３号池前次亜塩注入機 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-26 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110N 次亜塩注入機現場操作盤 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト 薬注設備（４）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

４号池前次亜塩注入量
電磁流量計検出器 1 4号池前次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～60ｌ/h 4号池前次亜塩注入機 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-27 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 次亜塩注入機現場操作盤 今回点検(No.29)
３･４号池前次亜塩注入量

電磁流量計検出器 1 3・4号池前次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～60ｌ/h 3・4号池前次亜塩注入機 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-28 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 次亜塩注入機現場操作盤 今回点検(No.29)
１号中次亜塩注入量

電磁流量計検出器 1 １号中次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～180ｌ/h １号中次亜塩注入機 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-29 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 0～180 l/h  4～20mADC 次亜塩注入機現場操作盤 12 8517 30 E1201 2002年 今回点検(No.29)
２号中次亜塩注入量

電磁流量計検出器 1 2号中次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～180ｌ/h 2号中次亜塩注入機 26B218193 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-30 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 0～180 l/h  4～20mADC 次亜塩注入機現場操作盤 12 8517 31 E1201 2002年 今回点検(No.29)
1～7号池後次亜塩注入量

電磁流量計検出器 1 1～7号後次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～70ｌ/h 1～7号後次亜塩注入機 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-31 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 0～70ｌ/h  4～20mADC 次亜塩注入機現場操作盤 12 8517 32 E1201 2002年 今回点検(No.29)
8～14号池後次亜塩注入量

電磁流量計検出器 1 8～14号後次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～70ｌ/h 8～14号後次亜塩注入機 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-32 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 0～70ｌ/h  4～20mADC 次亜塩注入機現場操作盤 12 8517 33 E1201 2002年 今回点検(No.29)



別紙1　機器リスト 薬注設備（５）
機  器  名  称 数量 型　　　　　　　式 仕　　　　　　　様 設 置 場 所 製　造　番　号 製造年月 点検

予備機後次亜塩注入量
電磁流量計検出器 1 予備機後次亜塩注入機 計装その②にて
電磁流量計変換器 1 AM11-DHA1J-000*A/ECU レンジ 0～70ｌ/h 予備機後次亜塩注入機 2002年2月 計装その②にて
アイソレータ 1 M759R8803-01 4～20mA/4～20mA　２点出力 ろ過池計装盤（1） F08144K1-1-33 2016年11月 今回点検(No.18)
手動操作器 1 ABF2-AAA-K 次亜塩注入機現場操作盤

指示計 1 LM-110NRI 0～70ｌ/h  4～20mADC 次亜塩注入機現場操作盤 12 8517 34 E1201 2002年 今回点検(No.29)







 別紙 3 計装設備点検整備作業基準 

 

１   共通事項 

  ２   電磁流量計 

  ３   超音波式流量計 

  ４   圧力伝送器 

  ５   液封液位伝送器 

  ６   投込式水位計 

  ７   差圧式流量計 

  ８   超音波式レベル計 

  ９   マイクロ波・電波式レベル計 

  １０  フロート式レベル計 

  １１  水位警報用電極（61F） 

１２  pH 計（ガラス電極法） 

  １３  無試薬型残留塩素計（ポーラ

ログラフ法） 

  １４  濁度計（透過散乱光測定法） 

  １５  高精度濁度計（透過散乱光測

定法） 

  １６  SS濃度計（透過散乱光測定法） 

  １７  測温抵抗体 

  １８  アイソレータ 

  １９  ディストリビュータ 

  ２０  演算型ディストリビュータ 

  ２１  警報設定器 

  ２２  手動設定器 

  ２３  指示調節計類 

  ２４  PLC（プログラマブルコントロ

ーラ）類 

  ２５  信号変換器類（R/I 変換器、

V/I 変換器、リミッタ等） 

  ２６  演算器類（開平演算器、加減

演算器等） 

  ２７  電電ポジショナ 

  ２８  指示計、表示器（簡易点検） 

  ２９  指示計、表示器（通常点検） 

 

 

 ３０  記録計（アナログ） 

 ３１  記録計（デジタル） 

 ３２  アクチュエータ（簡易点検） 

 ３３  アクチュエータ（通常分解点検） 

 ３４  アクチュエータ（完全分解点検） 

 ３５  ポテンショメータ 

 ３６  避雷器、アレスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



点検整備内容 

点検対象 点検項目 作業内容 

１ 共通事項 １ 外観清掃点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ボルト及び端子台ネジ部の増締め 

 

 

３ 電源電圧及び絶縁抵抗測定 

使用機器 デジタルマルチメータ、絶縁

抵抗計 

 

 

４ ループチェック 

使用機器 標準信号発生器、デジタルマ

ルチメータ 

・汚損、傷、破損、発錆、異音、異臭、発

熱、振動、漏水等、異常の有無を確認する。 

・機器及び周辺、盤内外部等を清掃する。 

・指示計、変換器等の指示値を確認し、常

用値から大きく外れていないか確認する。 

・LED ランプ、液晶画面等の表示が正常で

あるか、また警報等が出ていないか確認す

る。 

 

・機器取付けボルト、ケーブル端子ネジ部

等に緩みがないか確認及び増締めする。 

 

・機器に供給されている電源の電圧を測定

し、電源電圧が正常か確認する。また、可

能であればケーブル等絶縁抵抗を測定す

る。 

 

・検出端に模擬入力を与え、検出器、変換

器～伝送路～表示部、警報等の信号、指示

及びシーケンス動作を確認し、計装ループ

が正常であるか確認する。 

２ 電磁流量計 １ 検出器電極間抵抗測定 

使用機器 絶縁抵抗計 

 

 

２ 検出器コイル絶縁抵抗を測定 

使用機器 絶縁抵抗計 

 

 

３ 乾燥剤の取替え 

 

 

４ ゼロ点調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・検出器の電極間の抵抗を測定し、電極間

の抵抗のバランスと前回点検時の数値に

対し大きく外れていないか確認する。 

 

・検出器励磁コイルの絶縁抵抗を測定し、

測定値が許容範囲内であることを確認す

る。 

 

・乾燥剤の状態を確認し、取替えが必要で

あれば取替える。 

 

・可能な場合流体を停止して出力のゼロ点

を調整する。 



５ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 標準信号発生器、デジタルマ

ルチメータ 

 

 

 

６ 変換器パラメータ確認 

使用機器 変換器調整機器等 

 

・変換器入力に模擬標準入力（0％、25％、

50％、75％、100％の 5 点）を与え、入力

値に対する出力値を測定し、誤差が許容範

囲内であることを確認する。誤差が許容範

囲内になければ調整する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

３ 超音波式流

量計 

１ 検出器固定金具の状態確認 

 

 

２ センサーケーブル絶縁抵抗測定 

使用機器 デジタルマルチメータ、絶縁

抵抗計 

 

３ 受信波状態の確認 

使用機器 シンクロスコープ 

 

 

４ ゼロ点調整 

 

 

５ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 標準信号発生器、デジタルマ

ルチメータ 

 

 

 

６ 変換器パラメータ確認 

使用機器 変換器調整機器等 

・検出器固定金具、ワイヤーに緩み等異常

がないか取付け状態を確認する。 

 

・センサーケーブルの絶縁抵抗を測定し、

劣化がないか確認する。 

 

 

・検出器受信側で波形を観測し、超音波の

送受信状態を確認する。また、受信感度を

確認する。 

 

・可能な場合流体を停止して出力のゼロ点

を調整する。 

 

・変換器入力に模擬標準入力（0％、25％、

50％、75％、100％の 5 点）を与え、入力

値に対する出力値を測定し、誤差が許容範

囲内であることを確認する。誤差が許容範

囲内になければ調整する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

４ 圧力伝送器 １ 導圧配管のブロー 

 

 

 

・導圧配管に詰まり等異常がないか確認

し、管内を清掃する。 

 

 



２ ゼロ点調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

３ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマノメータ、デジタ

ルマルチメータ 

 

・圧力ゼロ又はヘッド補正圧に対してゼロ

点を調整する。 

 

・標準圧力入力（5 点入力）に対する出力

値を測定し、誤差が許容範囲内であること

を確認する。誤差が許容範囲内になければ

調整する。 

５ 液封液位伝

送器 

１ ダイヤフラム部の点検清掃 

 

 

２ ゼロ点調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

３ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマノメータ、デジタ

ルマルチメータ 

 

 

４ 実水位測定 

・ダイヤフラムを検出部から取り外して清

掃し、傷、発錆等の異常がないか確認する。 

 

・圧力ゼロ又はヘッド補正圧に対してゼロ

点を調整する。 

 

・標準圧力入力（5 点入力）に対する出力

値を測定し、誤差が許容範囲内であること

を確認する。誤差が許容範囲内になければ

調整する。 

 

・実水位の測定が可能な場合は、実水位と

指示値との比較を行う。 

６ 投込式水位計 １ 検出器の点検清掃 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

 

３ 実水位測定 

・検出器の状態確認及び清掃を行い、異常

がないか確認する。 

 

・模擬標準入力（0％、25％、50％、75％、

100％の 5 点）を与え、入力値に対する出

力値を測定し、誤差が許容範囲内であるこ

とを確認する。誤差が許容範囲内になけれ

ば調整する。 

 

・実水位の測定が可能な場合は、実水位と

指示値との比較を行う。 

７ 差圧式流量計 １ 導圧配管のブロー 

 

 

２ ゼロ点調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・導圧配管に詰まり等異常がないか確認

し、清掃する。 

 

・圧力ゼロ又はヘッド補正圧に対してゼロ

点を調整する。 



３ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマノメータ、デジタ

ルマルチメータ 

 

・標準圧力入力（5 点入力）に対する出力

値を測定し、誤差が許容範囲内であること

を確認する。誤差が許容範囲内になければ

調整する。 

８ 超音波式レ

ベル計 

１ 発振器センサー部及び反射板の状態

確認及び清掃 

 

２ 送信波及び受信波強度の確認 

使用機器 波形観測機 

 

３ 変換器パラメータの確認 

使用機器 変換器調整機器等 

 

 

４ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

 

５ 実測水位校正 

・発振器のセンサー部及び超音波反射板の

外観、取付状態等を確認し、清掃する。 

 

・送信波及び受信波の測定を行い、感度を

確認する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

 

・変換器入力に模擬標準入力（0％、25％、

50％、75％、100％の 5 点）を与え、入力

値に対する出力値を測定し、誤差が許容範

囲内であることを確認する。誤差が許容範

囲内になければ調整する。 

 

・水位を実測し、指示値との比較を行う。 

９  マイクロ

波・電波式レベ

ル計 

１ センサー部の状態確認及び清掃 

 

 

２ 受信波強度の確認 

使用機器 波形観測器 

 

３ 変換器パラメータの確認 

使用機器 変換器調整機器等 

 

 

４ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

・マイクロ波センサー部の外観、取付状態

を確認し、清掃する。 

 

・マイクロ波の受信波を測定し、感度を確

認する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

 

・変換器入力に模擬標準入力（0％、25％、

50％、75％、100％の 5 点）を与え、入力

値に対する出力値を測定し、誤差が許容範

囲内であることを確認する。誤差が許容範

囲内になければ調整する。 



５ 実測水位確認 

 

・水位を実測し、指示値との比較を行う。 

 

10 フロート式

レベル計 

１ 発信器の状態確認及び清掃又は取替え 

 

 

 

 

 

 

２ 発信器駆動部の状態確認及び清掃、

注油 

 

３ 乾燥剤の取替え 

 

４ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

 

５ スパン校正及び実測水位との比較 

 

・発信器のプーリ、フロート、重錘、ガイ

ドワイヤ、パイレンロープ、ステンレスロ

ープ、測定テープ、ストッパ等の腐食、損

傷、汚損、テープのねじれ等外観異常及び

動作状態を確認し、清掃する。取替えが必

要であれば取替える。 

 

・発信器のギヤー等駆動部の状態を確認

し、必要に応じ注油する。 

 

・水位計内の乾燥剤を取替える。 

 

・変換器入力に模擬標準入力（0％、25％、

50％、75％、100％の 5 点）を与え、入力

値に対する出力値を測定し、誤差が許容範

囲内であることを確認する。誤差が許容範

囲内になければ調整する。 

 

・スパン校正を行い、実測水位と比較し確

認する。 

11 水位警報用

電極（61F） 

１ 清掃点検及び電極位置の調整 ・電極を清掃し、状態を確認する。 

・各電極の警報位置を調整する。 

・可能な場合は実水位による動作確認を行

う。 

・棒電極の場合電極同士が接触しないよう

電極の間隔を調整する。 

12 pH 計 

(ガラス電極法） 

１ ガラス電極及びジャンクションの洗

浄又は取替え 

 

 

２ KCl 溶液の補充、KCl タンク及びチュ

ーブの状態確認又は取替え 

 

 

・検出器のガラス電極及びジャンクション

の状態を確認し、洗浄が必要な場合は洗浄

し、取替えが必要な場合は取替える。 

 

・タンク内の KCl 溶液が減少していれば補

充を行う。タンク及びチューブの状態を確

認し、取替えが必要な場合は取替える。 

 



３ シール用 Oリング状態確認又は取替え 

 

 

４ 超音波振動子の洗浄動作確認及び調整 

 

 

 

 

５ 脱泡槽、配管及び弁類の状態確認及

び清掃 

 

６ 温度補償用測温抵抗体の状態確認 

 

 

 

７ 標準校正液による pH校正 

使用機器 pH 標準液 

 

８ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

９ 変換器パラメータの確認 

使用機器 変換器調整機器等 

 

・接液部シール用 Oリングの状態を確認し、

取替えが必要な場合は取替える。 

・超音波振動子の自動洗浄機能を実行し、

正常な動作の確認及び洗浄効果を確認す

る。異常があれば調整等の処置をするこ

と。 

 

・サンプリング水の脱泡槽、測定槽、検出

配管及び弁類の状態を確認し、清掃する。 

 

・検出部の測温抵抗体の状態を確認し、異

常がないか確認する。汚損等があれば洗浄

する。 

 

・pH4（または pH9）、pH7 の標準液に検出

器を浸し、pH値の校正を行う。 

 

・検出器標準 pH入力（pH4、7、9）に対す

る出力値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

13 無試薬形残

留塩素計 

（ポーラログラ

フ法） 

１ 回転電極及び対極の洗浄又は取替え 

 

 

 

２ 脱泡槽、配管及び弁類の清掃及び状

態確認 

 

３ セラミックビーズ又はガラスビーズ

の洗浄又は取替え 

 

・検出器の回転電極及び対極の状態を確認

し、洗浄が必要であれば洗浄し、取替えが

必要であれば取替える。 

 

・サンプリング水の脱泡槽、測定槽、検出

配管及び弁類の状態を確認し、清掃する。 

 

・検出部のセラミックビーズ又はガラスビ

ーズの状態を確認し、洗浄する。磨耗して

いれば取替える。 



４ 温度補償用測温抵抗体の状態確認 

 

 

 

５ 検出器駆動部部品の状態確認 

 

 

 

６ ゼロ点調整及びスパン校正 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

 

 

７ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

 

８ 変換器パラメータの確認 

使用機器 変換器調整機器等 

・検出部の測温抵抗体の状態を確認し、洗

浄が必要であれば洗浄し、異常がないか確

認する。取替えが必要であれば取替える。 

 

・モータアセンブリ、ギアヘッド等の状態

を確認し、異常がないか確認する。取替え

が必要であれば取替える。 

 

・検出器を純水に浸し、又は検出端入力を

開放し、入力をゼロにする。信号が十分に

安定後、出力のゼロ点調整を行う。 

・DPD 法、AT法等で手分析したサンプル水

に検出器を浸し、手分析値と出力値とでス

パン校正を行う。 

 

・サンプル入力値に対する変換器の出力値

を測定し、誤差が許容範囲内であることを

確認する。誤差が許容範囲内になければ調

整する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

14 濁度計 

（透過散乱光測

定方式） 

１ 光源ランプ部及び光電池部の内部乾

燥状態の確認 

 

 

２ 乾燥剤の再生又は取替え 

 

 

３ ドライチェッカの状態確認又は取替

え 

 

４ 光源ランプ及び光電池の状態確認又

は取替え 

 

・検出器の光源ランプ部及び光電池部を分

解し、内部に結露、汚損等がないか確認す

る。 

 

・乾燥剤の状態を確認し、加熱乾燥又は取

替える。 

 

・ドライチェッカの状態を確認し、取替え

が必要であれば取替える。 

 

・光源ランプ及び光電池の状態を確認し、

異常がないか確認する。取替えが必要であ

れば取替える。 



５ 窓ガラス及び液槽の清掃又は取替え

及び Oリングの状態確認又は取替え 

 

 

 

 

６ ゼロ濁度ろ過器カートリッジの状態

確認又は取替え 

 

７ 脱泡槽、測定槽、配管及び弁類の状

態確認及び清掃 

 

８ 超音波振動子の洗浄動作確認及び調

整 

 

 

９ チェックプレートによるゼロスパン

校正 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

１０ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・検出部窓ガラス及びサンプリング液槽の

清掃及び状態を確認し、取替えが必要であ

れば取替える。 

・接液部 Oリングの状態を確認し、取替え

が必要であれば取替える。 

 

・ゼロ濁度ろ過器カートリッジの状態を確

認し、取替えが必要であれば取替える。 

 

・サンプリング水の脱泡槽、測定槽、検出

配管及び弁類の状態を確認し、清掃する。 

 

・超音波振動子の自動洗浄機能を実行し、

正常な動作の確認及び洗浄効果を確認す

る。 

 

・ゼロ濁度水に検出器を浸し、信号が十分

に安定後、出力のゼロ点調整を行う。 

・濁度校正用散乱型チェックプレートを用

い、スパン校正を行う。 

 

・チェックプレートによる入力に対する変

換器出力値を測定し、誤差が許容範囲内で

あることを確認する。誤差が許容範囲内に

なければ調整する。 

15 高精度濁度

計（透過散乱光

測定方式） 

１ 検出器取り外し前動作確認 

 検出器取り外し後、製造メーカの工場

に持ち帰り点検を行うこと。点検中は代

替器を用意すること。 

 以下６までの点検は製造メーカの工場

で行うこと。 

 

２ 検出器分解洗浄 

 

 

 

・検出器を取り外す前の動作状態を確認す

る。 

 

 

 

 

 

・検出器を分解し、内部及び各部品を洗浄

薬液で洗浄する。 

 

 



３ 光センサー部の分解及び点検 

 

 

４ レーザユニットの状態確認又は取替

え 

 

５ 乾燥剤の取替え 

 

６ ポリスチレン（PSL）標準液による校

正 

使用機器 PSL 標準液、デジタルマルチメ

ータ 

 

７ 検出器取付け後動作確認 

 

 

８ サンプリング配管及び脱泡槽の清掃 

・検出器の光センサー部の分解を行い、内

部の状態を確認する。 

 

・半導体レーザユニットの状態を確認し、

取替えが必要であれば取替える。 

 

・検出器内の乾燥剤を取替える。 

 

・ゼロ濁度サンプル水を通水し、信号が十

分に安定後、出力のゼロ点を調整する。 

・ポリスチレン標準液（0.01 度、1.00 度）

を用い、スパン校正を行う。 

 

・工場点検後検出器を元の設置箇所に取付

け、動作状態を確認する。 

 

・サンプリング水検出管及び脱泡槽の状態

を確認し、清掃する。 

16 SS 濃度計 

（透過散乱光測

定方式） 

１ 検出器の状態確認及び洗浄 

 

 

２ 変換器のパラメータ確認 

使用機器 変換器調整機器等 

 

 

３ ゼロ点調整及びスパン校正 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

４ 変換器入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・検出器を分解し、光電池セル、光源ラン

プの状態を確認し、洗浄する。 

 

・変換器の各パラメータ設定値を確認す

る。報告書にはパラメータデータシートを

添付すること。 

 

・ゼロ濁度水及び手分析によるサンプル水

を用い、ゼロ、スパン校正を行う。 

 

・変換器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

17 測温抵抗体 １ 抵抗体の直流抵抗測定 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・抵抗体の直流抵抗を測定し、実測定温度

と比較して値が正常か確認する。 



18 アイソレータ １ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

19 ディストリ

ビュータ 

１ 出力電圧値の確認及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・出力電圧が正常であるか確認する。 

 

20 演算形ディ

ストリビュータ 

１ 出力電圧値の確認及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・出力電圧が正常であるか確認する。 

 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

21 警報設定器 １ 警報設定値の確認 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

２ 警報動作確認 

 

・機器に設定されている警報の設定値を確

認する。 

 

・模擬入力に対し、警報動作設定値のしき

い値前後で正常に動作することを確認す

る。 

22 手動設定器 

 

１ 設定値の確認 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・機器に設定されている設定値を確認す

る。 

 

・機器の設定値を 0％、25％、50％、75％、

100％の 5 点に変化させ、各設定値に対す

る出力値を測定し、制御動作の確認及び誤

差が許容範囲内であることを確認する。誤

差が許容範囲内になければ調整する。 

23 指示調節計類 １ 指示値の目視確認、動作部調整 

 

 

 

 

 

 

・指示計器部の指示値を読み、動作状態を

確認する。 

・アナログ式の場合は駆動部の点検を行い

必要であれば調整する。 

 

 

 



２ 設定値、パラメータの確認 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

３ AUTO/MAN 切換、自己診断、停電復帰

処理、データ通信等各機能の確認 

 

 

 

４ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・機器に設定されている設定値、パラメー

タを確認する。報告書にはパラメータデー

タシートを添付すること。 

 

・機器に実装されている機能の各動作につ

いて正常に処理が行われるか確認する。押

キー、ボタン等の動作に問題がないか確認

する。 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、PID 等制御、演算動作

及び誤差が許容範囲内であることを確認

する。誤差が許容範囲内になければ調整す

る。 

24 PLC（プログ

ラマブルコント

ローラ）類 

１ 内蔵プログラム、パラメータ類の確

認 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・機器に設定されているプログラム及び各

パラメータ類を確認する。報告書にはパラ

メータデータシートを添付すること。 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、プログラムによる制御

動作及び誤差が許容範囲内であることを

確認する。誤差が許容範囲内になければ調

整する。 

25 信号変換器類 

（R/I 変換器、

V/I 変換器、リミ

ッタ等） 

１ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

26 演算器類 

（開平演算器、 

加減演算器等） 

１ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る出力値を測定し、演算内容が正常である

とともに誤差が許容範囲内であることを

確認する。誤差が許容範囲内になければ調

整する。 



27 電電ポジシ

ョナ 

１ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点往復）を与え、入力に

対する出力値を測定し、誤差が許容範囲内

であることを確認する。誤差が許容範囲内

になければ調整する。 

28 指示計、 

表示器（簡易） 

１ 指示値の目視確認 

 

・指示計器類の指示値を読み、動作状態を

確認する。 

29 指示計、 

表示器（通常） 

１ 指示値の目視確認 

 

 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・指示計器類の指示値を読み、動作状態を

確認する。 

・アナログ式の場合は駆動部の点検を行い

必要であれば調整する。 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る指示値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

30 記録計 

（アナログ） 

１ 動作状態の確認及び駆動部の調整又

は取替え 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

・記録紙の送り機構、記録ペンの動作等駆

動部の動作状態を確認し、必要であれば取

替える。 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点往復）を与え、入力に

対する指示値を測定し、誤差が許容範囲内

であることを確認する。誤差が許容範囲内

になければ調整する。 

31 記録計 

（デジタル） 

１ データの記録状態の確認 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

・データが記録部（CFカード等）に正常に

記録、保存されているか確認する。 

 

・機器に模擬標準入力（0％、25％、50％、

75％、100％の 5 点）を与え、入力に対す

る指示値を測定し、誤差が許容範囲内であ

ることを確認する。誤差が許容範囲内にな

ければ調整する。 

 

 



32 アクチュエ

ータ 

(簡易点検) 

１ ギヤーオイル又はグリースの汚れ確認 

 

 

２ リミットスイッチ、トルクストライ

カーの状態確認 

 

３ モータコイルの絶縁抵抗測定 

使用機器 絶縁抵抗計テスター 

 

４ 弁の開閉動作確認 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

 

５ 手動、自動の切替え動作の確認 

 

 

・ギヤーケース蓋を外し、ドライバ等を挿

入し、付着したオイルの状態を確認する。 

 

・リミットスイッチ、トルクストライカー

の中心性の確認を行う 

 

・モータコイルの絶縁抵抗を測定し、劣化

状態を確認する。 

 

・可能な場合弁の全閉、全開運転を行い、

作動時間、電流、トルクを測定する。 

・開度表示、警報表示等の動作確認をする。 

 

・手動から自動、自動から手動の切換え動

作を行い、正常に切換えられるか確認す

る。 

・手動開閉動作を行い、リミット位置調整

を行う。 

33 アクチュエ

ータ 

(通常分解点検) 

簡易点検に加え以下の点検を行う。 

点検作業は減速機に取り付けた状態で行

う。 

１ ギヤーオイル又はグリースの取替え 

 

 

２ ギヤーボックス、モータ、スイッチ

メカ、電気端子の取り外し 

 

 

 

３ リミットスイッチ、トルクストライ

カーの調整 

使用機器 デジタルマルチメータ、絶縁

抵抗計 

 

４ ウォームホイル、シャフト部の点検 

 

 

 

 

・ギヤーケース内のギヤーオイル又はグリ

ースを取替える。 

 

・各部を取り外し、状態確認及び清掃をす

る。 

・取り外しに伴う Oリング、オイルシール、

パッキン類の交換を行う。 

 

・リミットスイッチ及びトルクストライカ

ーの状態、動作確認及び調整を行う。 

・スイッチパックの抵抗測定を行う。 

 

 

・磨耗、損傷等ないか状態を確認する。 

 



５ アクチュエータの組み立て、配線の

接続 

 

 

・分解した各部品を組み立て、電気部の配

線の接続を行う。 

・分解しなかった部分についても増締め等

行う。 

34 アクチュエ

ータ 

(完全分解点検) 

簡易点検、通常点検に加え以下の点検を

行う。点検は減速機から取り外して行う

こと。 

１ ハンドル部、手動切換機構、ギヤー

ボックスの取り外し及び分解点検 

 

２ 軸受け部品、ハンドル部の部品取替

え 

 

３ ケレン及び補修塗装 

 

 

 

・各駆動部等を減速機から取り外し、分解

及び状態を確認し、清掃する。 

 

・スラストベース部、ウォームシャフト及

びハンドル内消耗品の取替えを行う。 

 

・ケレン後、機器表面の塗装を行う。 

35 ポテンショ

メータ 

１ 駆動部の動作確認 

 

 

２ 入出力特性の測定及び調整 

使用機器 デジタルマルチメータ 

 

・モータ等の駆動部の動作確認を行い、清

掃する。 

 

・機器を 0％、25％、50％、75％、100％の

5 点（往復）動作し、入力に対する出力値

を測定し、誤差が許容範囲内であることを

確認する。誤差が許容範囲内になければ調

整する。 

36 避雷器、 

アレスタ 

１ 接地抵抗測定 

 

・避雷器の接地抵抗を測定し、劣化等がな

いか確認する。 

 



円

消費税及び

金  地方消費税相当額 円

令和 7年度 設計年月 令和 7年 4月 工期 令和 8年 1月30日

費 用 内 訳 書
課　長 係　長 照　査 設　計

作 業 費

作 業 名 計装設備点検整備（その１）（蹴上浄水場）

作 業 場 所 京都市東山区粟田口華頂町３番地

蹴上浄水場

作 業 価 格

円

 0012952_01 京 都 市 上 下 水 道 局



（ 1 / 1 ）

作 業 名

費　目 工　　　種 種　　別 単位 数　量 数量増減 金 額 増 減

作業費

電気設備工

直接費 1

諸経費 1

作業価格

消費税及び

地方消費税 1

相当額

作業費計

内 訳 書 （ 総 括 ）

計装設備点検整備（その１）（蹴上浄水場）

金　　額 摘　　　要

式

式

式

 0012952_01 京 都 市 上 下 水 道 局
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

作業費

直接費

高感度濁度計 式 1

高感度濁度計用架台 380W × 500D × 1500H 式 1
SUS304

小　　計

補助材料費 式 1

小　　計

計

ディストリビュータ点検整備費 式 1

　　　内 訳 書

計装設備点検整備（その１）（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

(直接材料費)

(補助材料費)

[材料費]

 0012952_01 京 都 市 上 下 水 道 局
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

　　　内 訳 書

計装設備点検整備（その１）（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

アイソレータ点検整備費 式 1

差圧伝送器点検整備費 式 1

液封液位伝送器点検整備費 式 1

濁度計取替費 式 1

計

直接費計

計（請負原価）

諸経費

諸経費 式 1

[労務費]

直接費

 0012952_01 京 都 市 上 下 水 道 局
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

　　　内 訳 書

計装設備点検整備（その１）（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

諸経費計

作業価格

消費税及び
地方消費税 式 1
相当額

作業費計

諸経費

 0012952_01 京 都 市 上 下 水 道 局


